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      Аннотация

    
        
          В процессе эксплуатации теплоэнергетическое оборудование котельных и тепловых сетей  подвергается коррозии, что приводит к снижению выработки тепловой и электрической энергии и даже  к аварийной остановке. В статье представлены методы борьбы с коррозией, применяемые на различных  участках теплоэнергетической схемы. Воду для тепловых сетей подвергают стабилизационной обработке  путем введения различных реагентов в зависимости от состава примесей и рН. Воду обрабатывают  фосфатами, фосфонатами, различными комплексонами и др. Для удаления агрессивных газов применяют  декарбонизаторы и термические деаэраторы. Использование плавающей герметизирующей жидкости  в аккумуляторных баках с горячей водой предохраняет воду от испарения и избыточной аэрации. Для защиты  баков от коррозии применяют различные покрытия и катодную защиту металла. Отмечено, что консервация  теплоэнергетического оборудования при остановках позволяет избежать стояночной коррозии.
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